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ITEM ESPECIFICACIONES G95MG1800THW / THWAE
Tipo Monofasico Sin escobillas auto excitado 2 Polos 1 Fase
Frecuencia 60 Hz

v |Potencia pico 9.5 kVA

8 Potencia nominal 7.2 kVA

<zt \oltaje nominal 120V ~/ 240V ~

o |Corriente nominal 60A/30A

' [Proteccién envolvente IP 23

< [Factor de potencia 1
Eficiencia nominal| Clase de aislamiento 0.77 [ H
Certificacion C€
Tipo Motor a gasolina 4 tiempos, valvulas a la cabeza,

enfriado por aire

Modelo MGT-460G [ MGT-460GAE
Marca THUNDER ®
Desplazamiento 439 cc (439 cm?)
Potencia 13.44 KW (18.0 HP)

ﬂoﬁ Velocidad nominal 3 600 r/min

= |[Sobrevelocidad maxima 3 800 r/min

g Torque maximo Nm 31 (22.8 Ib-pie )
Cap. del tanque de gasolina 25L
Cap. de aceite en el carter 1.1L
Sistema de arranque Manual retractil | Arranque Eléctrico
Tiempo de op. al 50% de carga 10.2 h
Aceite sugerido de 0°C a 30°C SAE 30 debajo de 0°C SAE 5W-30
Receptaculos a 120 V ~ 2 Piezas NEMA 5-20 R
Receptaculos a 240 V ~ 1 Pieza NEMA L14-30R
Restablecedor térmico 2 piezas 30 A
Voltmetro 1 pieza OV ~- 300V ~
Nivel de ruido 76 dB @ 7m de distancia

o [Peso 95.5 Kg | 99 Kg

O [Dimensiones (L x Ancho x Alto ) 73 cm x 65.4cm x 78 cm

2 [Temp. Ambiente max. admisible 55 °C

& |Temp. Ambiente min. admisible -10° C

E Posicion de trabajo Horizontal

¢ |Temperatura exterior Superficies metalicas expuestas 70° C max.

Sup. NO metdlicas expuestas 95° C max.

Temperatura ambiente de disefio 15°C @ 0-300 MSNM
Rango de altitud de operacion 0-3000 MSNM
Norma de disefio y construccion UL 2201:2009

A\ PRECAUCION

EL EQUIPO SE ENTREGA SIN ACEITE EN EL MOTOR.
ASEGURESE DE LLENARLO CON EL ACEITE Y NIVELES CORRECTOS TAL COMO INDICA ESTE
MANUAL, ANTES DE ENCENDER EL MOTOR.

REGLAS DE SEGURIDAD

A\ PRECAUCION

A\ ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situacion

A  PELIGRO

PELIGRO indica una situacion PRECAUCION indica una situacion

potencialmente peligrosa que, si de peligro potencial, la cual, si no potencialmente de riesgo, la cual,
no se evita, PROVOCARA muerte se evita, podria ocasionar lesiones si no se evita, puede ocasionar
o una lesion seria. severas e incluso la muerte. heridas personales menores o

moderadas o dafios materiales.

e evans.com.mx ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



REGLAS DE SEGURIDAD Y

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA. El no seguir estas instrucciones
y advertencias puede ocasionar muerte, heridas
personales o dafios materiales.

o Lea cuidadosamente y entienda el manual del operador
antes de utilizar este producto. Lea y entienda el manual
de motor antes de su funcionamiento. Siga todas las
advertencias e instrucciones.

QConozca su equipo. Considere las aplicaciones,
limitaciones y los riesgos potenciales especificos de
su unidad.

El equipo debera colocarse sobre una base de
sustentacion firme.

0 La carga debe de mantenerse dentro de los valores

nominales que aparecen en la placa de identificacion
del generador. Una sobrecarga danara la unidad o
acortara su vida util.
No se debe de hacer funcionar el motor a velocidades
demasiado altas. Si se opera el motor a excesiva
velocidad aumenta el riesgo de lesiones fisicas. No
toque a cambie piezas que puedan aumentar o disminuir
a velocidad regulada.

@ Para evitar un arranque inesperado, siempre retire
el cable de la bujia antes de dar mantenimiento al
generador o al motor.

0 Nunca debe operarse una unidad con piezas quebradas
o faltantes, o sin el revestimiento o cubiertas protectoras.
Comuniquese con su centro de servicio para solicitar
los repuestos.

g Las unidades no deben operarse ni almacenarse
éen lugares humedos o mojados ni altamente

conductores tales como plataformas metalicas o
estructuras de acero

@ Mantenga el generador limpio y libre de aceite, barro o

cualquier otro material extrafio.
Los cordones de extension, los cordones eléctricos y
todos los equipos eléctricos deben estar en buenas
condiciones. Nunca opere un equipo eléctrico con
cordones dafados o defectuosos.

m Guarde el generador en un lugar con buena

ventilacion, con el tanque de combustible vacio.
@No se debe de almacenar combustible cerca
del generador.

@ Su generador no debera operase jamas si ocurre lo
siguiente:

 Pérdida de carga eléctrica.

 Sobrecalentamiento de el equipo conectado.

» Formacion de chispas.

* Receptaculos danados.

* Fallo de encendido.

* Vibracion excesiva.

* Llamas o humo.

» Compartimiento cerrado.

* Lluvia o inclemencia del tiempo. No permita que la
unidad se moje cuando esta funcionado.

@ Verifique periédicamente que no haya fugas o senales
de deterioro en el sistema de combustible, como
mangueras demasiado gastadas o blandas, abrazaderas
flojas o faltantes, o tanque o tapdn dafiados. Todos estos
defectos deberan corregirse antes de la operacion.

@ El generador debe operarse, recibir servicio y rellenarse
de combustible solamente en las siguientes condiciones:
» Encienda y ponga a funcionar el generador al aire libre.
No ponga a funcionar el generador en un area cerrada,
aun cuando las puertas o ventanas se encuentren
abiertas; evite areas donde los gases de escape
puedan encerrarse, tales como pozos, garajes, sétanos,
excavaciones y galerias.
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PELIGRO-RIESGO DE MONOXIDO DE
CARBONO: Los gases del escape del motor
contienen mondéxido de carbono, un gas
letal, inodoro, invisible que, si se inhala,
puede provocar la muerte o una lesiéon personal
seria. Si comienza a sentirse indispuesto, mareado
o débil mientras utiliza el generador, apaguelo e
inmediatamente vaya a un lugar fresco; podria padecer
de envenenamiento por monoxido de carbono.
* Buena ventilacion para el enfriamiento. La circulaciéon
de aire y las temperaturas son importantes para
las unidades enfriadas por aire. Las temperaturas
no deberan exceder 40°C (104° F) de temperatura
ambiente.
* Rellene de combustible al generador en un area bien
iluminada. Evite el derrame de combustible y nunca
rellene con combustible mientras el generador esta
funcionando. Antes de rellenar combustible, espere que
el motor se enfrie durante 2 minutos.
* No eche combustible cerca de llamas, luces piloto
0 equipos eléctricos con chispas como herramientas
mecanicas, soldadoras y rectificadoras.
* El motor debera tener instalado siempre el silenciador
y el filtro de aire, los cuales deberan de estar en buenas
condiciones en todo momento ya que detienen el fuego
en caso de una ignicion incompleta en el motor.
* No fume cerca del generador.

@Cerciérese que el generador esté conectado a tierra
correctamente (consulte la seccion Puesta a Tierra del
Generador).

No use ropa demasiado holgada, alhajas o
cualquier otra cosa que se pueda atrapar en el
v~ alternador u otras partes movibles.

@ La unidad debe de alcanzar la velocidad de operacién
antes de conectarse las cargas eléctricas. Desconecte
as cargas antes de apagar el motor.

Para evitar sobrecargas que podrian dafar el equipo,
no permita que el motor se quede sin combustible al
aplicarse las cargas eléctricas.

Al dar carga a un equipo de estado sélido, debe utilizarse
un protector de sobrecarga para evitar posibles dafios
al equipo.

No coloque nada a través de las ranuras de ventilacion,
aun cuando el generador no esté en operacion. Esto
puede dafiar al generador o causar lesiones personales.

@ Antes de transportar el generador en vehiculo, extraiga
todo el combustible para evitar la posibilidad de fugas
o derrames.

@ Use técnicas correctas para alzar el generador de un
lugar a otro. De lo contrario, podrian producirse lesiones
personales.

Para evitar quemaduras, no toque el silenciador del
motor u otras superficies del generador que se hayan
calentado durante la operacion.

@No modifique el deflector de calor.

PRECAUCIONES DE RUIDO

El generador puede producir elevados niveles de sonido,
un nivel de sonido prolongado arriba de 85 dB es dafino
para el oido. Utilice proteccion para los oidos cuando
esté operando alrededor del generador mientras esta
encendido.
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COMO DETERMINAR LA POTENCIA

Afin de evitar la sobrecarga y los posibles dafios a su
generador, resulta necesario conocer la potencia total de
la carga conectada. Para determinar a qué herramientas
y/o equipos electrodomésticos su generador hara
funcionar, siga los pasos a continuacion:

@Determine si desea hacer funcionar un aparato o varios
aparatos simultaneamente.

QVerifique los requerimientos de potencia de arranque
y de funcionamiento de los aparatos fijandose en la
carga especificada en la etiqueta o ayudese utilizando
los valores de la Tabla 1 o calculandola (multiplique
volts x amperes).

ume la potencia necesaria de arranque y de
funcionamiento de cada aparato. Si la etiqueta solo le
da el voltaje y el amperaje, entonces multiplique volts x
ampes = watts. TkW = 1,000 watts.

@Los electrodomésticos o las herramientas impulsadas
por motores requieren mas potencia que lo especificado
en su placa de datos para arrancar.

NOTA: Considere 2 'z - 4 veces la potencia marcada
para arrancar al equipo.

eLos watts unitarios del generador deberian coincidir o
superar el nUmero de watts que requiere el equipo que
usted desea arrancar.

@La potencia continua del generador disminuye de
acuerdo a la temperatura y la altitud del lugar donde se
esta usando, utilice la tabla de correccién de potencia
y multiplique el factor de correccién por la potencia
nominal indicada en la hoja de especificaciones.
Siempre conecte la carga mas grande primero, y luego
agregue los demas equipos uno por uno.

REQUERIMIENTO DE VOLTAJE

Se debera de utilizar un acondicionador (regulador) de linea
cuando se operen uno o mas de los siguientes equipos de
estado sdlido:

* Control para abrir la cochera o garaje.

» Equipos de cocina con visualizacion digital.

* Televisores.

* Estéreos.

» Computadoras personales.

* Relojes de cuarzo.

» Maquinas fotocopiadoras.

» Equipo telefénico.

4 PRECAUCION A

Los requerimientos de voltaje y frecuencia

operativa de todos los equipos electrénicos

deben comprobarse antes de enchufarlos a este
generador. Pueden ocurrir dafos si el equipo no
esta disefado para operar dentro de una variacion
de voltaje de +/- 10% y una variacion de frecuencia
de +/- 3 Hz de los valores nominales que aparecen
en la placa de datos de el generador. A fin de evitar
danos, siempre tenga una carga adicional no de
estado sélido enchufada al generador en caso de
usarse solamente equipo de estado soélido (tales
como un aparato de television).
También podria resultar necesario un regulador de
linea eléctrica para algunas aplicaciones de equipo
de estado sélido.

0 evans.com.mx

INSTALACION

A\ ADVERTENCIA £\

Para evitar posibles lesiones fisicas
o dafnos materiales, es necesario que

la instalaciéon y todo el servicio sea

realizado por un electricista profesional

o representante de servicio autorizado.
Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que
una persona que no esta capacitada trate de
manipular cables dentro del circuito de la compaiiia
suministradora del servicio eléctrico.

Para evitar la retroalimentacién a los sistemas de
suministro, se requiere el aislamiento del sistema
eléctrico residencial.

Antes de realizar la conexion temporal del generador
hacia el sistema eléctrico residencial, apague o
desconecte el servicio principal.

Si el generador va usarse como fuente de energia de
reserva en caso de un fallo del suministro eléctrico, debe
de ser instalado por un electricista calificado de acuerdo
con todos los cddigos eléctricos locales aplicables.

El uso apropiado requiere la instalacién de un interruptor
de transferencia de doble tiro por un electricista
capacitado y calificado para asegurar que los circuitos
electricos del edificio puedan ser conmutados con
seguridad entre el suministro eléctrico y la salida del
generador, evitando de este modo la retroalimentacion
hacia el sistema de suministro eléctrico.

QSiempre siga los codigos y regulaciones locales que se

aplican a la instalacién de cualquier equipo que tenga
relacion con este producto.

NFPA 70- Codigo Nacional Eléctrico.

NFPA 30- Estandar para la instalaciéon y uso de motores
estacionarios de combustible.

Manual de cableado agricola de la energia eléctrica en
posicion auxiliar para granjas.

A ADVERTENCIA f

Para evitar la retroalimentacion hacia
los sistemas de suministro eléctrico, se
requiere el aislamiento del sistema eléctrico
residencial. Antes de realizar la conexién
temporal del generador al sistema eléctrico
residencial, apague el interruptor principal.
Antes de hacer las conexiones permanentes, debe
de instalarse un interruptor de transferencia de
doble tiro. Para evitar la electrocucion o dafos a la
propiedad, solo debe de ser un electricista calificado
el que conecte el generador al sistema eléctrico
residencial.
Las leyes de California requieren el aislamiento del
sistema eléctrico residencial antes de conectar un
generador a los sistemas eléctricos residenciales.

ANTES DE LA INSTALACION

PUESTA A TIERRA DEL GENERADOR

EL Cadigo Nacional Eléctrico requiere que este producto
se conecte adecuadamente a una puesta de tierra para
prevenir un choque eléctrico. Para este propésito, se
proporciona una terminal de tierra conectada al marco
del generador. Conecte una punta de un cable de

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



cobre desnudo (calibre 12 AWG minimo) a la terminal de
tierra situada en el marco del equipo (se identifica por una
calcomania con el simbolo de tierra fisica ver figura abajo)
y la otra punta del cable a una varilla de cobre enterrada en
el suelo (1metro) la cual debera proporcionar una conexion
atierra adecuada. Sin embargo, consulte con un electricista
local para asegurarse que los codigos locales se cumplen
adecuadamente.

M r

Terminal de puesta a tierra

Conectar un cable de cobre
desnudo # 12 AWG entre la
terminal de tierra y un punto de
aterrizado adecuado

A\ ADVERTENCIA 4\

No use tuberia que conduzca materiales
combustibles como punto de conexién a
tierra.

LUBRICACION

NO intente arrancar este motor sin llenar el carter con
la cantidad y el tipo de aceite adecuado. (Utilice aceite
SAE 30). Su generador ha sido enviado de fabrica sin
aceite en el carter. El operar la unidad sin aceite puede
arruinar el motor.

Llene el motor con aceite de acuerdo con el manual del
motor. En este motor el tapdn de plastico del carter por
donde se le llena de aceite contiene la bayoneta con las
marcas de lleno y vacio.

i
=

9 EL SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Esta unidad esta equipada con un sensor de nivel bajo
de aceite. Inicialmente, si el nivel de aceite es menor que
el requerido, el sensor activara un artefacto y parara el
motor. (Consulte el manual adjunto del motor para mas
informacion)

Si se apaga el generadory el nivel de aceite se encuentra
dentro de las especificaciones, verifique que el generador
no esté colocado a un angulo que obligue a que el aceite
varie su nivel. Coléquelo sobre una superficie pareja para
corregir este problema. Si el motor no arranca, el nivel de
aceite podria no ser el suficiente como para desactivar
el interruptor de bajo nivel de aceite. Asegurese de que
el tapon de aceite marque que esta en nivel correcto.

4\ PRECAUCION 4\

No llene demasiado el tanque. Mantenga

un nivel maximo de combustible a 4 de

ulgada por debajo de la parte superior del

anque de combustible. Esto permitira la

expansion durante el clima calido, evitando asi el
derrame.

@) COMBUSTIBLE
Llene el tanque con gasolina sin plomo para automoviles,
limpia y nueva. Puede usarse gasolina de grado
regular siempre y cuando se obtenga un valor alto de
octanaje (por lo menos 87 octanos). Recomendamos
que siempre utilice un aditivo de gasolina. Un aditivo de
gasolina minimizara la formacion de depdsitos de goma
de gasolina durante el almacenamiento. El aditivo de
gasolina puede agregarse a la gasolina en el tanque de
combustible o junto con la gasolina en un contenedor de
almacenamiento.
El combustible y el humo del motor son flamables, y
potencialmente explosivos. Utilice un procedimiento
adecuado para almacenar y manejar combustible.
Siempre tenga extinguidores ABC a la mano.

PROMEDIOS ESTIMADOS (WATTS)

Aislamiento doble

Asociacion de estandares Canadienses

Laboratorios Reconocidos

Voltaje de corriente alterna

Amperes

RPM sin carga

Conexion a Tierra

EQUIPO WATTS EQUIPO WATTS
Acondicionador de aire | 2000 W -3000W | Radio 50 W - 200 W
Lavadora 150 W-1500W | Refrigerador 190 W -2 000 W
Incubadora de pollos 100 W-800W | Sartén eléctrico 1200 W
Secadora de ropa 5000 W -10 000 W| Calefaccion eléctrica| 600 W -4 800 W
Cafetera 400W-700W | Television 200 W - 500 W
Taladro eléctrico (chico) | 225W-1000W | Tostador de pan 900 W -1 700 W
Taladro eléctrico (grande)| 500 W-1000W | Aspiradora 200 W - 300 W
Ventilador 40W-200W | Bomba de agua 1000 W -3 000 W
Congelador 300W-500W | Calentador de agua | 1000 W -5000W
Plancha para alimentos | 330 W-1100W | Sierra pequefia 1000 W -2 000 W
Plancha 500 W-1500W | Sierra grande 1500 W-2500W
Lampara 9W-100 W Compresor Aire 1500 W - 5000 W

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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Factor de Variacion de Potencia (FTA) DESEMPAQUE

Cuango desempaque el generador,
Temperatura asegurese de que
Altitud todas las piezas esten completas, vea
Iitu la seccion de
(msnm) 15°C 25°C 40°C 45°C 50°C 55°C Explosivo de Partes y Listado de
(59°F) (17°F) (104°F) (113°F) (122°F) (131°F) Partes que estan al final de este
manual.
300m 1.00 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 Si alguna de las piezas no esta o se
encuentra en mal estado, por favor
500 m 0.98 0.96 0.94 0.93 0.92 0.91 dirl'jase a nuestro distribuidor lo mas
pronto posible.
1000 m 0.92 0.90 0.88 0.87 0.86 0.85
1500 m 0.86 0.84 0.82 0.81 0.80 0.79
2000 m 0.80 0.79 0.76 0.75 0.74 0.74
3000 m 0.69 0.67 0.64 0.64 0.63 0.62

EXTENSIONES ELECTRICAS

OTodas las cargas del generador seran conectadas al
panel mediante extensiones o cables y deberan ser
hechas con clavijas o enchufes aterrizados de 3 espigas
para los receptaculos de 120 volts y con clavijas o
enchufes de 4 espigas para los receptaculos de 120/240

| y

H.

@

5-15P

Refiérase a la tabla para los calibres minimos de
extension eléctrica de acuerdo con las necesidades de
las cargas.

Cuando la carga aumenta debe de utilizarse una
extension de cable de calibre mayor. Utilizar extensiones
de calibre inadecuado puede causar serios problemas
con el voltaje, dando como resultado una pérdida de
energia y el dafio de las herramientas.

GCuanto mas pequeno es el nimero del calibre del cable
mayor es la capacidad de conduccion. Un cable calibre
14, por ejemplo, puede conducir una corriente mas alta
que un calibre 16.

Cuando hay varias extensiones conectadas debe de
revisarse que cada extension sea del calibre minimo
de cable requerido.

@Si se utiliza una extension con salidas para mas de una
herramienta sume los amperes de placa de datos de
cada una de las herramientas para determinar el tamaro
minimo del calibre del cable de la extension.

6Las extensiones para salidas a 120 volts son de 3

conductores, donde el conductor verde es el cable de
tierra, el conductor blanco es la conexion al neutro del
generador, y el conductor negro es el cable vivo.
Las extensiones para salidas de 120/240 son de 4
conductores, donde el conductor verde es el cable
de tierra, el conductor blanco es la conexion al neutro
del generador, y los conductores negro y rojo son los
Vivos.

e evans.com.mx

5-20P L14-30P

VALVULA DE
GASOLINA

PALANCA DEL
AHOGADOR

FILTRO DE
AIRE

CORDON
MOTOR

_ DE
RETRACTIL

PREPARACION E INSTALACION DEL
GENERADOR

OCoquue el generador al aire libre en donde sera
utilizado. Esto debe de ser en una superficie plana,
y lejos de materiales flamables. No permita que el
generador se moje.

Llene el depdsito de combustible (al aire libre) hasta 23
litros, no llene hasta el tope.

Agregue 1.1 litros de aceite al motor quitando la bayoneta
que se localiza a un lado del motor. Utilice aceite SAE
30. Utilice un embudo para evitar el derrame de aceite.
Revisar el nivel de aceite con una bayoneta; esta debe
marcar “lleno”. Coloque cuidadosamente el tapén de
aceite, para evitar que los hilos de la rosca se dafen.
Antes de conectar los equipos al generador, revise
que se encuentren en posicion de apagado. Vaya a
la seccion COMO DETERMINAR LA POTENCIA. No
sobrecargue el generador. Calcule la potencia total de
los equipos. La potencia maxima del generador esta
indicada en la hoja de especificaciones

CONEXIONES DEL GENERADOR

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



A ADVERTENCIA A

éSi el generador va a ser utilizado para sustituir

energia en épocas de interrupciones,
la entrada de energia debe ser aislada.
Refiérase a las
medidas de seguridad eléctricas del generador
en la seccion INSTALACION.
Estas conexiones se deben hacer solamente por
un electricista calificado.

A PRECAUCION A

Este producto contiene o produce quimicos,

cuando es utilizado, conocidos por el estado

de California como causantes de

cancer, defectos de nacimiento y otros

dafos severos. (California Cédigo de Salud y
Seguridad 25249.5 et seq.)

Todo escape de motor contiene mondxido de

carbono, un gas mortal. Respirar monoxido de

carbono puede provocar dolor de cabeza, mareos,

nauseas, confusion y eventualmente la muerte.

El mondxido de carbono es un gas letal, inodoro
e invisible. Que se puede presentar aunque usted no vea
0 huela ningun escape de motor. Niveles mortales de
monodxido de carbono se pueden acumular rapidamente
y usted puede perder habilidad para salvarse. También,
niveles mortales del mondéxido de carbono pueden
guardarse por horas o dias, en areas cerradas o con poca
ventilacion.

Si usted experimenta cualquier sintoma de envenenamiento,
obtenga aire fresco y busque ayuda médica.

Para prevenir danos serios o la muerte por monoxido de
carbono:

NUNCA encienda motores en interiores. Aunque trate de
ventilar el escape de la maquina con ventiladores, ventanas
0 puertas abiertas, el monoxido de carbono rapidamente
puede alcanzar niveles peligrosos.

NUNCA encienda motores en areas poco ventiladas o

parcialmente cerradas. Areas como bodegas, cocheras,
sotanos, viviendas, habitaciones, etc.

NUNCA encienda motores afuera, cuando los

A ADVERTENCIAA

La gasolina es muy peligrosa. Si la gasolina
hace contacto con superficies calientes puede
ocasionar lesiones serias o la muerte.

1. No llene el tanque de combustible con el motor

en marcha.

2. Apague su motor ?/ espere 2 minutos antes de
llenarlo de combustible

3. No derrame combustible al volver a llenar el
tanque.

4. No mezcle aceite con gasolina.

5. Siga las instrucciones y advertencias contenidas
en el manual de motor.

PRECAUCIONES ANTES DE
ARRANCAR

Antes de arrancar el generador, verifique si hay piezas
sueltas o faltantes y si hay cualquier tipo de dafio que
pudiera haber ocurrido durante el envio.

ADVERTENCIA

ste generador no debe operase sin tener
colocado el deflector contra el calor instalado de

fabrica. Si no se hace ésto, podria recalentarse

el tanque de combustible, pudiendo ocurrir un

incendio que cause lesiones personales.un
electricista calificado.

ARRANQUE DEL MOTOR

Revise el nivel de aceite.
Desconecte todas las cargas eléctricas de la unidad.
Abra la vélvula de cierre de combustible.

GSi el motor esta frio mueva la palanca del ahogador
hacia la derecha.

I\gueva el interruptor de apagado-encendido a la posicion
“ON”.

@ Jale la cuerda del retractil del motor, si es de arranque
manual (de un tiron rapido y parejo), o gire la llave de
switch de encendido, si es de arranque eléctrico (lleve la
llave a la posicion de “START”, y posteriormente suelte
la llave después que arranque el motor).

Después del arranque regrese la palanca del ahogador
a su posicion original (hacia la izquierda)

gases del escape del motor puedan introducirse| Table 3

en construcciones por aberturas como ventanas| RECOMMENDED MINIMUM WIRE GAUGE FOR EXTENSION CORDS*

O puertas. (120 VOLT)

NAMEPLATE EXTENSION CORD LENGTH
AMPERES

(At Full Load) o0 =

Feet Feet Feet Feet Feet

0A-2.0A 18 18 18 18 16
21A-34A 18 18 18 16 14
35A-5.0A 18 18 16 14 12
51A-7.0A 18 16 14 12 12
71A-12.0A 18 14 12 10 /

12.1A-16.0A 14 12 10 / /

16.1A-20.0A 12 10 / / /

* Based on limiting the line voltage drop to five volts at 150% of the rated amperes.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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A PELIGRO A

» Debe suministrar una ventilacién adecuada
para los gases toxicos de escape y el flujo de
aire que enfria al motor ( el motor es enfriado
por aire que es inyectado por su propio
ventilador)
* No encienda o arranque el generador en un area
cerrada, incluso si las puertas o ventanas estan abiertas.
* El motor despide mond6xido de carbono, un gas
venenoso, inodoro e invisible.
* Aspirar mondéxido de carbono puede ocasionar nausea,
desfallecimiento o la muerte.

A PRECAUCION A

Permita que el generador funcione sin carga
durante cinco minutos después de cada
arranque inicial para permitir que se estabilicen
el motor y el generador

COMO APLICAR UNA CARGA

Esta unidad ha sido previamente verificada y ajustada
para manejar su capacidad maxima. Al arrancar el
generador, desconecte todas las cargas. Aplique la
carga solamente después de que el generador esté
funcionando. El voltaje se regula por medio de la
velocidad del motor ajustada en fabrica para la salida
correcta. Mover la velocidad del motor le hara perder
la garantia.

A PRECAUCION A

Al aplicar una carga, no exceda la potencia

nominal maxima del generador al usar uno

0 mas receptaculos. Ademas, no exceda el

amperaje nominal de ningun receptaculo
individual.

APAGADO DEL GENERADOR

Retire toda la carga eléctrica.
Deje que el motor funcione por unos minutos sin
carga.
9 Mueva la llave del motor a la posicion “OFF”. (Haga
girar la llave a “OFF” en los modelos de encendido
eléctrico)
No abandone el generador hasta que ya haya sido
detenido por completo.
6 Cierre la valvula de paso del combustible si el motor
debe colocarse en depdsito o en transporte.
@Si le va a colocar una cubierta, espere hasta que la
unidad se haya enfriado.

ARRANQUE INICIAL

A PRECAUCION A

No aplique una carga eléctrica fuerte
durante el periodo inicial de funcionamiento
(las primeras 2 6 3 horas de operacion).

6 evans.com.mx

Un procedimiento de arranque inicial controlado ayuda
a asegurar una operacién correcta del motor y del
generador. Siga el procedimiento para el motor descrito
en el manual de motor.

MANTENIMIENTO

ATENCION: Desconecte todos los enchufes o clavijas
del panel y el cable de la bujia si el motor es de
arranque electrico antes de cualquier inspeccién de
mantenimiento.

Antes de cada uso, revise las condiciones generales del
generador, revise que todas las piezas estén alineadas
completas, revise si hay cables dafiados o alguna otra
condicién que pueda afectar que el generador opere de
manera segura. Si se escucha un ruido extrafio o alguna
vibracion anormal, apague el generador imediatamente.
Asegurese de arreglar ese problema antes de darle mas
uso. No utilice el equipo dafado.

Inspeccione periddicamente todas las tuercas y tonillos
(que se encuentren en su lugar y apretados)

Guarde su equipo en un lugar limpio y seco.

Para el mejor mantenimiento del motor y cualquier otro
problema, acuda al manual de propietario del motor.
Después de que el motor se haya enfriado, remueva la
gasolina excedente y almacénela en un recipiente seguro
y aprobado para tal fin.

A las primeras 20 horas de uso del generador drene y
reemplace el aceite del motor, después de eso el aceite
debe de ser cambiado cada 100 horas de trabajo.
DEFLECTOR DE CALOR:

Inspeccidnelo para asegurarse de que el deflector de
calor esté intacto y en su lugar. No retire ni modifique
ninguna pieza. Retirar o modificar estas piezas puede
causar dafos serios a la unidad.

MOTOR: Congelamiento del carburador

Durante los meses de invierno, podrian desarrollarse
condiciones atmosféricas poco usuales que causen una
condicién de congelamiento en el carburador. Si esto
ocurre, el motor podria funcionar mal, perder potencia
y detenerse. Para obtener mas informacion llame al
Centro de Servicio.

NOTA: Consulte el manual de fabricante del motor para
su servicio y mantenimiento.

ALTERNADOR

| NEGRO | ROJO
CAFE /t AZUL

L14-30R

]
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CONSEJOS PARA UN ENCENDIDO
RAPIDO EN UNIDADES QUE HAN ESTADO

INHABILITADAS DURANTE UN TIEMPO

Si su unidad ha estado fuera de servicio durante un
periodo de tiempo extenso y es dificil que encienda,
intente realizar algunos de estos faciles pasos antes
de llamar a la linea directa de informacion de servicio
al cliente.
Verifique el nivel de aceite.
Reemplace el combustible viejo.
Cambie la bujia de encendido.
Verifique los ductos de combustible. Asegurese que la
valvula de combustible esté abierta.

QVerifique la integridad de todas las piezas del
generador.

@ Limpie el carburador.
Para ubicar su centro de servicio mas cercano. (consulte
la pagina Web). www.evans.com.mx/centros-de-servicio

SERVICIO Y ALMACENAMIENTO

SERVICIO POCO FRECUENTE

Si la unidad no se utiliza frecuentemente, podrian
surgir dificultades para arrancar. Para eliminar estos
problemas, haga funcionar el generador por lo menos
30 minutos cada 15 dias. Ademas, si la unidad no se va
a utilizar durante algun tiempo, es conveniente extraer
el combustible del carburador y del tanque de gasolina.

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Cuando el equipo generador no se esta operando o
estd almacenado durante mas de un mes, siga las
instrucciones siguientes:

0 Vuelva allenar de aceite el motor hasta su nivel superior.

QSaque la gasolina del tanque de combustible, la linea
de combustible y del carburador.

QVierta hasta una cucharadita de aceite para motores a
través del orificio de la bujia, tire del retractil varias veces
y coloque la bujia. Luego tire del arrancador hasta que
sienta que el pistén esta en su carrera de compresién
y déjelo en esta posicion. Esto cierra las valvulas de
entrada y escape para evitar que el interior del cilindro
se oxide.

@ Cubra la unidad y almacénela en un lugar limpio y seco
con buena ventilacién y lejos de chispas o llamas.

NOTA: Recomendamos que siempre utilice un
estabilizador para combustible. Un estabilizador de
combustible minimizara la formacion de depdsitos de
goma de combustible durante el almacenamiento. El
estabilizador de combustible puede agregarse a la
gasolina en el tanque de combustible o junto con la
gasolina en un contenedor de almacenamiento.

DIAGRAMA DE ENSAMBLE ALTERNADOR

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

NOTA: Algunas partes se
muestran a modo dellustracién y
no estan disponibles como piezas

de recambio
CANT DESCRIPCION
2 REJILLA ALTERNADOR P23

2 1 ROTOR K100G (CON 4 12A-17-48)
24 1 BRIDA DE ALTERNADOR J609b C22 254
26 1 ESTATOR DE BOBINA K100G
11 1 BIRLO DE ROTOR
18 1 CAPACITOR
19 1 TAPA FRONTAL DE ALTERNADOR
74 1 KIT DE TORNILLERIA DE ENSAMBLE
150 1 TAPON PLASTICO

evans.com.mx e



DIAGRAMA DE CONEXIONES

\eo £| I COLORES DE CABLE

R BCO | BLANCO | R | ROJO

ESTATOR NGO | NEGRO | A | AZUL

c NGO R VDE | VERDE | C | CAFE

—!: R_:_., BCO BCO
g FH— =] 4
oo BCO
_:'_\&_,/ Ll pd— Laglg BLOQUE DE PANEL

‘ A T ||| T

NGO

CONTROL DE
SENSOR DE ACEITE

AMARILLO
AMARILLO

SWITCH DE ARRANQUE

M, o
na
GND 8

_ [

NEGRO

NEGRO/BLANCO

SENSOR NIVEL

DE ACEITE BLANCO

S

NEGRO| ROJO

REGULADOR

SOLENOIDE MOTOR
DE ARRANQUE

BOBINA DE CARGA

BLOQUE DE MOTOR

il
- +
— BATERIA 12 VCD

ARRANQUE ELECTRICO

@MOTOR DE ARRANQUE

CONTROL DE NEGRO

SENSOR DE ACEITE
AMARILLO

NARANJA MAGNETO
T AMARILLO

SWITCH DE
ENCENDIDO

SENSOR NIVE
DE ACEITE

ARRANQUE MANUAL

COMBINACION DE SWITCH
M G B L

APAGADO
ENCENDIDO
ARRANQUE

o—ro

LEA CUIDADOSAMENTE

EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR HA
PROPORCIONADO EL DIAGRAMA DE PARTES
EN ESTE MANUAL COMO HERRAMIENTA DE
REFERENCIA SOLAMENTE. NI EL FABRICANTE
Y/O DISTRIBUIDOR REPRESENTA O DA GARANTIA
AL COMPRADOR DE QUE ESTE ESTA CALIFICADO
PARA HACER REEMPLAZO DE PIEZAS DE ESTE
PRODUCTO. DE HECHO, EL FABRICANTE Y/O
DISTRIBUIDOR EXPRESAN QUE TODAS LAS
REPARACIONES Y REEMPLAZOS DEBEN SER
HECHOS POR UNA PERSONA CON LICENCIA Y
CERTIFICADA Y NO POR EL COMPRADOR. EL
COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y
RESPONSABILIDADES QUE SE GENEREN DE LA
REPARACION DEL PRODUCTO ORIGINAL O DEL
REEMPLAZO DE PIEZAS O DE LA INSTALACION
DE PARTES DE REPUESTO TAMBIEN.

evans.com.mx
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DIAGRAMA DE ENSAMBLE GENERADOR

No. | CODIGO DESCRIPCION CANT.
2 65081004 LLANTA 10 x 3 EJE 5/8 GRIS 2
4 15411141 SOPORTE PARA MOTOR
5 10160102 SOPORTE ANTIVIBRATORIO
6 15412388 SOPORTE PARA ALTERNADOR
7 70130202 TACON HULE GRANDE
8 15410108 PORTABATERIA
9 15420820 ENSAMBLE DE MANIJA TH
10 15391165 SOBREBASE PARA BATERIA
11 15231112 GUARDA BASE LADO MOTOR
12 15030682 ARNES P/G95MG1800THWAE
12A| 15050381 ARNES P/G95MG1800THW
13 15231311 GUARDA BASE LADO ALT.

14 15412385 SOPORTE ALTERNADOR

15 MGT-460GAE MOTOR GAS CON 18 HP
16 BAT-EV12V20H [ ACUMULADOR 12V 20 AH

RllalalalalalmalmalmmmmRmm2INN,OIN

17 K100G ALTERNADOR 7.2 kVA

18 30061006 TAPA FRONTAL SE100-M100

19 30140082 MOFLE MANUF LOW PROF

20 15170199 DEFLECTOR LAT, CUBRE MOFLE
21 30110619 TAPA LATERAL CUBRE MOFLE
22 15170302 DEFLECTOR DE CALOR TQE

23 15550284 CONTRADISPLAY SERIGRAFIADO
24 15422206 SUB ENSAMBLE DEFLECTOR DE

CALOR MOFLE
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PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR

FALTA DE VOLTAJE DE SALIDA, CUANDO NO HAY CARGA (EN VACIO)

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Condensador defectuoso Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
Diodo Giratorio defectuoso Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
ngft:g;%z:: corto circuito o defecto de aislamiento o conexiones Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
VOLTAJE DE SALIDA EN VACIO MENOR QUE EL 80% DEL VALOR NOMINAL

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Velocidad del motor muy baja Regular la vel. a 3750RPM(60Hz) en vacio. Acuda al Servicio Autorizado
Diodo giratorio defectuoso Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
Bobinado en corto circuito Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
VOLTAJE DE SALIDA EN VACIO DEMASIADO ALTA

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Condensador equivocado Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
Velocidad del motor muy alta Regular la vel. a 3750RPM(60Hz) en vacio. Acuda al Servicio Autorizado
VOLTAJE CORRECTO EN VACIO, DEMASIADO BAJO EN CARGA

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Diodo giratorio defectuoso Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
Posible sobrecarga Controlar la corriente de carga

EI motor baja su velocidad Motor con baja potencia, Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
SOBRECALENTAMIENTO DEL ALTERNADOR

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Ventanas de ventilacion parcialmente obstruidas Limpie las tapas de ventilacion

Posible sobrecarga Controlar la corriente de carga

VOLTAJE INESTABLE

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Contactos dudosos Revise las clavijas o enchufes

Velocidad inestable Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
MAQUINA RUIDOSA

POSIBLE FALLA ACCION CORRECTIVA

Rodamientos defectuosos Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
Acoplamiento defectuoso Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado
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GUIA DE INICIO RAPIDO
2 Gire la llave de encendido hacia la derecha hasta “ Start
ARRANQUE ELECTRICO 6 (I,rARRAI\\l/QUE)por no Imas deI 3-5 segundos., no mas

Llene el motor con aceite SAE-30 hasta 1.2 L de 5 veces, haga un intervalo de 15 segundos entre
y cheque que el nivel este justamente debajo de “F”. cada intento

Ll |t de 25L i in ol limoi Una vez encendido el motor mueva la palanca de
9 ene el tanque de con gasolina sin plomo fimpia “Choke” (Ahogador) hacia adentro para aumentar la
y nueva de 87 octanos o superior. Use un embudo velocidad

para este proceso. Se recomienda no exceder la
cantidad de 23 L para dejar espacio para los gases
producidos de la gasolina.

ARRANQUE MANUAL

Para el arranque manual realice los pasos antes
descritos en arranque eléctrico, excepto el paso 4.
Mueva la palanca del interruptor a la posicién de
encendido

Jale el retractil en un movimiento lento y controlado
hasta que este se detenga, enseguida de un jalén rapido
y fuerte.

Repita este procedimiento de ser necesario
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NOTAS Y MANTENIMIENTO
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EVANS:

Importado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Condor No.401, El Castillo, C.P. 45680,
Tel. (52) 3332087400, RFC: CVA991008945 EI Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México  Sucursales en Colombia

CDMX  CENTRO DE LOGISTICAY DISTRIBUCION YUMBO
Tel. 55+5566+4314 | 5557056779  C 15 No.22-207 Bodega D1
5557051846  Tel. (57) 6026933470 | 602:693+3474

GUADALAJARA, JAL. CENTRO DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION,
Tel. (52) 33-3668+2500 | 33-3668:2551  SERVICIO Y REFACCIONES BOGOTA
ventas@evans.com.mx  Calle 17 No.27-67 Paloquemao

SERV,
Tel.(57) 6013707574 | 5010 | 5011 /<% IC/Q

EXPORTACIONES 3 ﬁ’\{' IA @

333668+2560 | 33-3668-2557 BOGOTA PALOQUEMAO “Vie () o
exportaciones@evans.com.mx tiendabogota@evans.com.co @ \-u-*' be"’

Tel. (57) 601370+7574 ’PEFAC
SERVICIO

Tel. 3336682500 | 33-3668-2572 BOGOTA NORTE
servicio@evans.com.mx tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. (57) 6016377693 | 6016377694
REFACCIONES

Tel. 33-36682575  CALI
syr@evans.com.mx tiendacali@evans.com.co
Tel. (57) 6024854262 | 6024854364
MONTERREY, N.L.

. 81+8351-6912 | 81-8351-8478 BARRANQUILLA
8183319078 | 81-83315687  tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (57) 605+370+4880 | 6053796868
HERMOSILLO, SON

Tel. 662243521543 | 66243521553  MEDELLIN
i tiendamedellin@evans.com.co
CULIACAN, SIN.  Tel. (57) 604448+6019 | 604+2320423
Tel. 66-7146-9329, 30, 31, 32
667-146°9329 BUCARAMANGA
tiendabucaramanga@evans.com.co
PUEBLA, PUE. Tel. (57) 607+697+5020| 607697+9691
Tel. 22224021798 | 22222401962
22422378975

MERIDA, YUC.
Tel. 9992120955 | 99+9212:0956

TORREON, COAH.
Tel. 8717938774 | 87212042162

QUERETARO, QRO.
Tel. 44+2217-0601

VENTAS EN LiNEA
MEXICO COLOMBIA

80000 EVANS 018000118094
38267 PBX:(1)322:5032
contacto@evans.com.mx  contacto@evans.com.co

evans.com.mXx evadns.com.co

LOCALIZATU TIENDA

tiendaevans.com
33.2101.5555



